El día 22 de enero 2010, fue cambiado el compresor del aire de la habitación #9, dicho compresor estaba quemado y se reemplazo un equipo marca TGM.
Modelo: MRCGT 12 AS

Capacidad: 12000 BTV/H

Instalado por Enfrion.
